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Na podstawie: llllłłl

— art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),

+- ś 3, ust. 1 i 3, ś 4 ust. 1 pkt 1 , ś 20, ś 22 i ś 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Ciechanowie po analizie danych
zawartych w sprawozdaniach z badań próbekiwody pobieranych w dniach 24.01.2023 r.,
24,04.2023 r., 10.07.2023 r. i 09.10.2023 r. (dot. ujęcia Tysiąclecia) oraz 17.01.2023 r.,
22.02.2023 r., 21.03.2023 r., 17.04.2023 r., 15.05.2023 r., 21.06.2023 r., 25.07.2023 r.,
17.08.2023 r., 05.09.2023 r., 18.09.2023 r., 09.10.2023 r., 14.11.2023 r., 18.12.2023 r. i
27.12.2023 r. (dot. ujęcia Gostkowska) w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego
prowadzonego przez organy PIS i realizowane] kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo
wodociągowe z urządzeń i sieci dystrybucyjnych w strefie zaopatrzenia wodociągu
Ciechanów (uigcie Gostkowska i ujęcie Tysiąclecia) informuje, że wodociąg w 2023 r.
dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o niekwestionowane] jakości w
zakresie oznaczonych wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Krótkotrwałe pogorszenie jakości wody (w zakresie zapachu) wystąpiło w grudniu w
strefie zaopatrzenia ujęcia wody Gostkowska. W ramach postępowania administracyjnego
podjęte działania naprawcze skutkowały szybkim przywróceniem wymaganej jakości wody w
ww. zakresie. Działania naprawcze polegały min. na intensywnym płukaniu sieci
dystrybucyjnej. Ich skuteczność została potwierdzona wynikami badań próbek wody.

Konsumenci nie zgłaszali reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej była oceniana zgodnie z wymaganiami

mikrobiologicznymi, organoleptycznymi i fizykochemicznymi określonymi w części A tabela 1,
części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Ciechanów produkujący wodę w ilości ok. 7148 m3/d, o długości sieci
dystrybucyjnej 261,11 km, zaopatruje łącznie 49144 mieszkańców miasta Ciechanów i
mieszkańców miejscowości w gminach Ciechanów, Opinogóra Górna i Regimin: Chruszczewo,
Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Pieńki
Niechodzkie, Prząźewo, Ropele, Rutki Marszem/ice, Rzeczki, Chrzanówek, Chrzanowo, Jałowo
Wies, Koterman, Przedwojewo, Władysławowo I Kalisz Kolonia.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Ciechanów
2. Wójt Gminy Ciechanów
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