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PANSTWOWY POWIATOWY DEL -,
INSPEKTOR SANITARNY >@u9’ A ( ﬁ
W Glechancwie T 034 Ciechan6w, 2016.03. /4.
HKN.6030.1.2.2016
Zaklad Wodocl i Kanalizaeji Sp. z,0.0, .,
w Ciechano ~érm
ul. Go
Ocena jakosci wody f 9]&

Dzialajac na podstawie: 2l
e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Samtamej
(Dz. U. 22015 r. poz. 1412),
e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 22015 r. poz. 139),
e §3,§4, §16i§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z kontroli sanitarnych wodociagu Ciechanéw
— SUW Gostkowska Nr: HK-08/11/16 z 07.03.2016 r. HK-08/14/16 z 10.03.2016 r. z poborem
probek wody Nr 164-168 i Nr 178 z uzgodnionych punktéw kontrolnych na urzadzeniach
wodociggu Ciechanéw — ujecie Gostkowska, wedtug ponizszego wykazu:
Nr 164 - sie¢ — Ciechanéw, ul. Rycerska 64 — piekarnia/sklep — kran w hali sprzedazy (MK),
Nr 165 — sie¢ — Ciechanéw, ul. Powstancéw Wielkopolskich 1 — Miejski Zespét Szkét nr 1 — kran
w kuchni (MK),
Nr 166,178 — sie¢ — Chruszczewo, ul. Chruszczewska 2 — sklep — kran na zapleczu (MK),
Nr 167 — sie¢ — Kownaty Zedowe ul. Ciechanowska 44 — sklep — kran na zapleczu (MK),
Nr 168 — sie¢ — Kargoszyn, ul. Wiejska 4 - PPHU EURICO - kran w pom. hig.-sanit. (MK),
oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek wody wedlug sprawozdan
Nr: HKL.6000-2-54/164,165,166,167,168/2016 z 08.03.2016 r. i HKL.6000-2-63/178/2016
z 11.03.2016 r wykonanych zgodnie z wymaganiami Zalacznika nr 10 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza przydatnosé do spozycia przez ludzi wody uzdatnionej
w objetych kontrolg odcinkach sieci dystrybucyjnej
wodociggu zbiorowego Ciechanow ujecia Gostkowska

Uzasadnienie:

Jakos¢ wody ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan probek wody uzdatnionej
pobranych 07.03.2016 r. i 10.03.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego z urzadzen wodociagu
Ciechanéw SUW Gostkowska (krany w S punktach kontrolnych — odbiorcy na sieci), w zakresie
przebadanych parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego
monitoringu kontrolnego, spetnia w mys$l § 3 i § 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. obowiazujace wymagania okreslone w zalgcznikach Nr 1A oraz
Nr3Ai3B.
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