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Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej lnspekcp Sanitarnej
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 22017 r. poz. 328),

e §3,§4, 8§ 19 oraz § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize
uzyskiwanych wynikéw badan prébek wody pobieranych w ramach sprawowanego
nadzoru sanitarnego i realizowanej kontroli wewnetrznej z urzadzen i instalacji wodociggu
Kolaczkow informuje, ze wodociag ten w 2016 r. dostarczal wode¢ przeznaczong
do spozycia przez ludzi o kwestionowanej jakosci fizykochemicznej (od marca do grudnia)
i mikrobiologicznej (kwiecien-czerwiec) — nie spelniajgcej obowigzujagcych wymagan
okreslonych przez Ministra Zdrowia w rozporzgdzeniu z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Stwierdzana zwigkszona obecno$¢ ogoélnej liczby mikroorganizméw w 22°C oraz
utrzymujace si¢ powyzej 30 dni nieprawidlowe zmiany zapachu i smaku wody z wodociggu
Kotaczkéw skutkowalo brakiem jej przydatnosci do spozycia w terminie maj-czerwiec.
Realizowane dzialania naprawcze polegajace na dezynfekcji i plukaniu urzadzen
wodociggowych spowodowaty poprawa jakosci mikrobiologicznej i organoleptycznej wody.
Jednoczesnie jednak nastgpito dtugotrwate pogorszenie jakosci chemicznej dostarczanej wody
z wodociggu Kotaczkéw w zakresie zawartosci jonu amonowego, Zelaza i manganu.

Od sierpnia do konca 2016 r. obowigzywat brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi,
a konsumentom zapewniano mozliwos¢ korzystania z wody dostarczanej w sposob zastgpczy
(w pojemnikach 5 litrowych).

Wodociag Kolaczkéw produkujacy wode w ilosci 1853 m’/d, o dlugosci sieci
dystrybucyjnej ok. 46,7 km, zaopatruje ok. 1228 mieszkancow 11 miejscowosci gm.
Opinogora: Bogucin, Dlugoleka Wielka, Kobylin, Kolaczkéw, Kolaczkéow Kolonia,
Ksawerow, Leki, Pajewo Krole, Paluki, Przytoka, Wolka Laniecka .
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Do wiadomosci:
1. Zaklad Ustlug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Miawa.




