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dotyczy: dotyczy jakoSci mikrobiologicznej wody z wodociggu Kotaczkéw

Dzialajgc na podstawie: N G l<
e art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10, art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412),

e art. 5, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

* §3i§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989),

w zwigzku z zawiadomieniem o wszczgciu postepowania administracyjnego z dnia 17.03.2016 r.
oraz uwzgledniajgc informacje¢ (L.dz.TE/725/2016/PJ z 29.03.2016 r.) o podjetych dziataniach
naprawczych w celu wyeliminowania z wody wodociggu Kotaczkéw nieprawidlowych zmian
jakosci mikrobiologicznej wody w zakresie ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2 °C po 72 h
( powyzej 300 jtk/Iml u odbiorcy na sieci), co stanowito naruszenie obowigzujacych wymagan
mikrobiologicznych okreslonych w zalaczniku nr 3A do ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po dokonanej analizie wynikéw
badan prébek wody (Nr 9319/03/16, 9320/03/16) pobranych w ramach kontroli wewnetrznej
25.03.2016 r. informuje, Ze zgodnie z uzyskanymi wynikami badan prébek wody pobranych
29.03.2016 r. w ramach kontroli urzgdowej (wg. sprawozdania HKL.6000-2-
86/239,240,241,242/2016 z 01.04.2016 r. — w zalaczeniu) jako$é mikrobiologiczna wody
z wodociggu Kolaczkéw w zakresie ogélnej liczby mikroorganizméw wymaga dalszej kontroli
(powyzej 300jtk/1ml w wodzie podawanej do sieci).

Uwzgledniajagc powyzsze ustalenia, oraz majac na uwadze wymagang jakos$¢é
mikrobiologiczng wody z wodociagu Kolaczkéw w zakresie pozostalych wskaznikéw
( bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokokéw katlowych) zobowiazuje¢ do:

1.) ustalenia przyczyn braku stabilno$ci mikrobiologicznej wody w zakresie ogélnej liczby
mikroorganizméw w 22+2 °C po 72 h i skutecznego ich wyeliminowania,

2.) potwierdzenia badaniami w ramach kontroli wewnetrznej wymaganej jakoSci
mikrobiologicznej wody podawanej do sieci i u odbiorcow na sieci (co najmniej

w uzgodnionych punktach monitoringowych),

3.) przekazania dotychczasowych wynikéw badan oraz kolejnych w formie
obowigzujacych sprawozdan,
w terminie do 11 kwietnia 2016 r.
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