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e art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspékcji Sanitarnej
(Dz. U. 22015 r. poz. 1412),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz.139),

e §3,§4,§19oraz § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie uwzgledniajac analize
uzyskiwanych wynikéw badan prébek wody pobieranych w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego i realizowanej kontroli wewnetrznej z urzadzen i instalacji wodociagu Tretowo
gm. Opinogéra Gorna informuje, Ze wodociag ten w 2015 r. dostarczal wode przeznaczona do
spozycia przez ludzi o wymaganej jakoSci w zakresie oznaczonych wskaznikéw
mikrobiologicznych, spelniajacej w tym zakresie obowiazujace wymagania okreslone przez Ministra
Zdrowia w rozporzadzeniu z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi zmienionego rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz
w rozporzadzeniu z 13 listopada 2015 r.

Jako$¢ chemiczna wody z wodociggu Tre¢towo byla okresowo kwestionowana (od sierpnia
do grudnia 2015 r.). Stwierdzano ponadnormatywne zawarto$ci zwigzkéw zelaza. Wskaznik ten
nie jest zaliczany do zanieczyszczen powodujacych zagrozenia zdrowotne. Dostarczana woda
z wysokimi zawartosciami zelaza mogla natomiast stanowi¢ dla konsumentéw istotng ucigzliwosé
z powodu odczuwalnych zmian wiasciwosci smakowych i zapachowych wody.

W celu uzyskania wymaganej poprawy jakosci chemicznej wody z wodociggu Trgtowo PPIS
w Ciechanowie prowadzil postgpowanie administracyjne PPIS w Ciechanowie. Dzialania naprawcze
ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie polegaly m.in. na ptukaniu sieci dystrybucyjnej i przytaczy
wodociggowych. Ich skuteczno$§é¢ w zakresie uzyskania wymaganej zawartosci zelaza i poziomu
metnosci zostalo potwierdzone wynikami badan prébek wody pobranych w ramach realizowanej
kontroli wewngtrznej i nadzoru sanitarnego.

Wodociag Tretowo produkujacy wode w ilosci 190,44 m’/d, o dlugosci sieci dystrybucyjnej
ok. 32,7 km, zaopatruje ok. 605 mieszkancéw 12 miejscowosci gm. Opinogéra Gérna: Diugol¢ka,
Klonowo, Niemierzyce, Osyski, Patory, Pokojewo, Radzieje Bedy, Rembowo, Rembdéwko, Sosnowo,
Tretowo, Zatuze Imbrzyki.
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Do wiadomosci:
1. Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
ul. Nowa 40, 06-500 Miawa.




