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(o~ Ocena jakosci wody
2 Dzialajgc na podstawie:
e art. 4 ust. I pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.),
e art. 12 ust. | i4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
e §3,84, §16,§ 17 ust. 1 pkt 1 i § 19 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.
1989),
po_rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z kontroli sanitarnej wodociagu Tretowo Nr:
HK-07/137/16 z 03.10.2016 r. z poborem probek wody Nr 760-762 z uzgodnionych punktow
kontrolnych na urzadzeniach wodociagu Tretowo, wedtug ponizszego wykazu:
Nr 760 — sie¢ — Tretowo 2 — mieszkanie prywatne — kran w kuchni (N)
Nr 761 — sie¢ — Pokojewo 1 — mieszkanie prywatne — kran w kuchni (MK),
Nr 762 — sie¢ — Sosnowo 5 — mieszkanie prywatne — kran w lazience (MK),
oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek wody, wedtug sprawozdania
Nr: HKL.6000-2-260/760,761,762/2016 z 06.10.2016 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami
Zalgcznika nr 10 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza ze jakos¢ wody w sieci dystrybucyjnej
wodociqgu Tretowo spetnia wymagania
Jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Uzasadnienie:

Jakos¢ wody ocenionej zgodnie z uzyskanymi wynikami badan 3 probek wody
uzdatnionej pobranych 03.10.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego z urzadzen wodociagu
Trgtowo (krany w 3 punktach kontrolnych — odbiorcy na sieci), w zakresie przebadanych
parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu,
spetnia_ w mys$l § 3 i § 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
obowiazujace wymagania okreslone w zatgcznikach nr: 1A, 2, 3A i B, 4.

Objasnienia:
(N)- parametry objete monitoringiem kontrolnym oraz: azotany, azotyny, utlenialnosé, mangan,
twardos¢, zelazo.
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