
Powiatowa Stacja Sanita nino-Epidemiologiczna w Ciechanowie
w wvvw_gov«pwveb/psse~ciechanow
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE

o tel.: 23 6723313 o
sekrebalriaźpśacgmairńav@sanepid.gov.pl

o
ggjżżraryćliceacażglśilelwicza

27,

vv Spi! iugwżxrzb 31.71 HEE

%

g 2024 —ll2~ l 2 Ciechanów, 2o24.o2.0.łf„.
|-||(N_9o24_19_2_2o24 Stanowisko ds. kancelaryjnych CDM 44657. '?”

N __..MQ(_„ d * ..... ..r Po Dis [gf „„_

Ocena |akosc|wody & „omg.,
_ ________._

Na podstawie: „„OL/|Q

o art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.),

~ 5 3, ust. 1 i 3, ś 4 ust. 1 pkt 1 , 5 20, ś 22 i ś 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2294 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie po analizie danych
zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobieranych w dniach 24.01.2023 r.,
17.04.2023 r., 25.04.2023 r., 14.07.2023 r., 20.07.2023 r., 20.10.2023 i 26.10.2023 r. w
ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego proxivadzonegło przez organy PIS i realizowanej-
kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z urządzeń i sieci
dystrybucyjnych w strefie zaopatrzenia wodcggu Tretowo Em. Opinogóra Górna
informuje, że wodociąg w 2023 r. dostarczał wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o
niekwestionowanej jakości mikrobiologiczne].

Dwukrotnie krótkotrwałe pogorszenie jakości fizykochemicznej wody (przekroczony
poziom żelaza i mętności) wystąpiło w kwietniu i październiku. W ramach prowadzonych
postępowań administracyjnych podjęto działania naprawcze. Ich skuteczność została
potwierdzona wynikami badań próbek wody.

Nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ww. rozporządzeniem

oceniano 1x kwartał na podstawie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, a także na
podstawie badań próbek wody, pobieranych w związku z sytuacjami mogącymi mieć wpływ
na jakość wody (stwierdzone przekroczenia).

Woda podawana do sieci i w sieci dystrybucyjnej podlegała ocenie na podstawie
wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych określonych w części
A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

w części A tabela 1, części B, C, D załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Trętowo produkujący wodę w ilości ok. 280,2 m3/d, o długości sieci
dystrybucyjnej 32,7 km, zaopatruje około 631 mieszkańców 12 miejscowości gm. Opinogóra:
Długołęka, Klonowo, Niemierzyce, Osyski, Patory, Pokojewo, Radzieje Bedy, Rembowo,
Rembówko, Sosnowo, Trętowo, Załużeslmbrzyki. PAE.,ĘĘT-,_,M,ĘJ,JE.I. P_—f,,_,.X,E,ĄŁ›Q_._J.Y
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