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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLIGICZNEGO
DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM IM. Z. KRASINSKIEGO W OPINOGORZE GORNEJ

Adres: ul. Z. KRASINSKIEGO 25
06-406 OPINOGORA GORNA
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB.

4. Uprawnienia sprawdzajgcego.

5. Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajgcego do MOIIB.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZIAZAN - INSTALACJA C.O. I C.T.
3.1. DANE OGOLNE - BILANS GRZEWCZY

3.2. RUROCIAGI C.O. I C.T.

3.3. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

3.4. ELEMENTY GRZEJNE

3.5. ARMATURA

4. PROBY | ODBIORY

5. UWAGI KONCOWE

6. WYNIKI OBLICZEN OBCIAZENIA CIEPLNEGO POMIESZCZEN
7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

IIl.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

3. IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

4. ZAKRES ROBOT

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

6. SPSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

7. SRODKI TECHNICZNE | OGRANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

B. CZESC GRAFICZNA

Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
Rys. nr 1 | RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O. | CT. 1:100
Rys. nr2 | RZUTI PIETRA - INSTALACIA C.O. 1:100
Rys. nr3 | RZUT Il PIETRA - INSTALACJA C.O. 1:100
Rys. nr4 | ROZWINIECIE INSTALACII C.0. — BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE! 1:X
Rys. nr’5 | ROZWINIECIE INSTALACII C.0. - BUDYNEK GIMNAZIUM 1:X
Rys. nr6 | ROZWINIECIE INSTALACII CT. 1:X
Rys. nr 7 | SCHEMAT PODtACZENIA GRZEINIKOW 1:X




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

A. CZESC OPISOWA

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

PLONSK, dn. sierpien 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r.; poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z. KRASJNSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

PODPIS PROJEKTANTA:

Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
Piotr MAZ/0077/PWOS/13 |  08.2015
KUJAWA :
PODPIS SPRAWDZAJACEGO:
Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
Arkadiusz
KEPCZYNSKI MAZ/0212/PWOS/09 08.2015
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z. KRASINSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

2. Uprawnienia projektanta.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 389 /12 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Piotr Kujawa
magister inzynier
ur. dnia 15 marca 1980 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0077/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z. KRASINSKIEGO
w OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Piotr Kujawa
Kanigowek 18A
06-452 Oscistowo
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
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3. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta do MOIIB.

@ POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-945-1NT-7LZ *

Pan PIOTR KUJAWA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0382/13

adres zamieszkania , 06-452 Oscistowo

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z. KRASINSKIEGO
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4. Uprawnienia sprawdzajgcego.

2Evd MAZOWIECKA
OKREGOWA
Y1z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 255 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziélnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Iniynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Arkadiusz Ke¢pczynski
magister inzynier
urodzony dnia 28 sierpnia 1971 roku w m. Lachéwiec, syn Antoniego

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0212/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzgl@dmemem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Szczegolowy zakres uprawnien ‘
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
* niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Kepczynski
ul. Targowa 27
09-100 Plonisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-23N-DF4-99B *

Pan ARKADIUSZ KEPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0482/09

adres zamieszkania ul. TARGOWA 27, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Pocoi et
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

INWESTOR
Gmina Opinogéra
ul. Z. Krasinskiego 4
06-406 Opinogora Gérna
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano — Wykonawczy przebudowy
(modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowe;j
oraz Gimnazjum im. Z. Krasinskiego w Opinogérze Gornej, a takze budowy instalaciji
ciepta technologicznego zasilajgcej nagrzewnice zlokalizowane w pomieszczeniu
wentylatornii dla potrzeb istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku
Gimnazjum. Modernizacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa
instalacji ciepta technologicznego zwigzana jest z planowang termomodernizacjg
budynkéw Szkoty Podstawowej i Gimnazjum.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Szkoty Podstawowej oraz Gimnazjum (za wyjgtkiem istniejgcej instalaciji
centralnego ogrzewania na Sali Gimnastycznej) oraz wykonanie nowego obiegu
instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej w budynku
Gimnazjum. Wpymiana instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: wymiane
grzejnikbw, wymiane rurociggdéw (poziomy oraz piony wraz z gatgzkami zasilajgcymi),
montaz zawordw termostatycznych oraz armatury regulacyjnej i odcinajgcej, ptukanie
i regulacje instalacji. Projekt przewiduje ponadto chemiczne ptukanie istniejgcej
instalacji na Sali Gimnastycznej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do sporzgdzenia niniejszego opracowania sg:

= Umowa z Inwestorem.

» |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynkow.

» Projekt termomodernizacji budynkdw.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.; poz. 1409,
Z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr
169, poz.1650 z pozn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015,poz. 1422).

= Obowigzujgce normy i przepisy.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE
Budynek Szkoty Podstawowej oraz budynek Gimnazjum wraz z Salg Gimnastyczng
zasilane sg w ciepto ze wspdlnej kottowni zlokalizowanej w budynku Szkoty
Podstawowej. Obydwa budynki wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania
wykonang z rur stalowych (spawanych) z grzejnikami zeliwnymi, cztonowymi (T-1) oraz
grzejnikami z rur stalowych gtadkich. Grzejniki znajdujgce sie w budynku Gimnazjum
zostaly czesciowo wymienione na stalowe grzejniki ptytowe. Sala Gimnastyczna
przylegta do budynku Gimnazjum wyposazona zostata w stalowe grzejniki ptytowe
zasilane od dotu.
Instalacja w budynkach Szkoty Podstawowej i Gimnazjum wykonana zostata jako
dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym. Poziomy instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Szkoty Podstawowej rozprowadzone zostaty czesciowo nad posadzka
(w obudowie drewnianej) oraz czes$ciowo pod stropem najnizszej kondygnacji. Poziomy
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum i Sali Gimnastycznej
rozprowadzone zostaty w kanatach podposadzkowych (zakrytych i nierozbieralnych).
Piony centralnego ogrzewania w obydwu budynkach zostaty rozprowadzone po
wierzchu scian. W kottowni wydzielone sg dwa obiegi grzewcze, oddzielne dla kazdego
budynku. Nagrzewnice istniejgcej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu
wentylatornii zlokalizowanej w budynku Gimnazjum zasilane sg z istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania.
Projekt przewiduje demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej oraz Gimnazjum (demontaz istniejgcych obudéw instalacji c.o.;
demontaz istniejgcych poziomoéw i pionéw instalacji c.0. z rur stalowych spawanych
o $r. 15-65mm; demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych cztonowych T-1, demontaz
grzejnikdw rurowych z rur gtadkich) wraz z transportem gruzu i ztomu oraz utylizacja.
Projekt przewiduje odciecie i pozostawienie istniejagcych pozioméw w budynku
Gimnazjum (prowadzonych w zakrytych kanatach podposadzkowych), a takze
zachowanie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na Sali Gimnastycznej wraz
z podtgczeniem do niej projektowanej instalacji. Przewidziano chemiczne ptukanie
istniejgcej instalacji na Sali Gimnastycznej wraz z demontazem i ponownym montazem
istniejgcych grzejnikow.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZIAZAN - INSTALACJA C.O. I C.T.
3.1.DANE OGOLNE - BILANS GRZEWCZY

Obliczenia obcigzenia cieplnego pomieszczen po termomodernizacji budynkéw
dokonano za pomocg programu obliczeniowego AUDYTOR OZC 6.5 — wyniki obliczeh
przedstawiono w pkt. 6 opisu technicznego

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. oraz c.t. wykonano za pomocg programu
obliczeniowego AUDYTOR CO 3.8.:

Zapotrzebowanie na ciepto:

- budynek Szkoty Podstawowe;j: Moc instalacji: Qo = 168,8 kW
- budynek Gimnazjum + Sala Gimnastyczna: Moc instalacji: Qco = 200,0 kW
- ciepto technologiczne dla nagrzewnic : Moc instalacji: Qg = 32,7 kW
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Czynnikiem grzewczym dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego bedzie woda o parametrach 80/60°C uzyskiwana z istniejgcej
kottowni zlokalizowanej w budynku Szkoty podstawowe;.

Zaprojektowano instalacje dwururowg, z obiegami wymuszonymi, z rozprowadzeniem
poziomdw pod stropem najnizszych kondygnaciji.

Rozdziat czynnika grzewczego na obiegi centralnego ogrzewania do poszczegdinych
budynkéw oraz ciepta technologicznego na potrzeby nagrzewnic instalacji
wentylacyjnej zaprojektowano istniejgcymi rozdzielaczami rurowymi zlokalizowanymi w
pomieszczeniu Pompowni w budynku Szkoty Podstawowej. Kazdy z obiegdw instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego wyposazony bedzie w
indywidualng pompe obiegows.

Dobo6r pompy obiegowej instalacji ¢.0. dla budynku Szkoty Podstawowej wg. obliczen

programu komputerowego AUDYTOR C.O.:

e Punkt pracy pompy: V = 7,47 m3/h; H= 4,32 m H,0;

e Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem zeliwnym, z przytgczem
kotnierzowym, PN 06/10;

e pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie;

e standardowa wielkosc¢ przytgczy: DN 40 mm;

e Wskaznik sprawnosci energetycznej EEI<0,18;

¢ Napiecie: 1~230V, 50Hz.

Dobér zaworu mieszajacego instalacji c.o. dla Szkoty Podstawowej: V = 7,47 m*h
e Zawor 3-drogowy, mieszajacy z przelotem prostym, obrotowy (kat obrotu 90°);

e Korpus z zeliwa GG20, czesci wewnetrzne chromowane;

e Kotnierze DIN2531 - DN 50 mm, PN6;

e Podwdjne uszczelnienie O-ring;

e Zredukowana réznica cisnienia: 40 kPa;

e Max. réznica cisnienia 100 kPa;

e Temperatura medium 2 ... 130 °C;

e Kvs = 40 m3/h;

e ZawOr wyposazony w sitownik.

Dobdr pompy obiegowej instalacji c.o. dla budynku Gimnazjum wg. obliczen programu

komputerowego AUDYTOR C.O.:

e Punkt pracy pompy: V = 7,083 m3/h; H= 8,85 m H,0;

¢ Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem zeliwnym, z przytgczem
kotnierzowym, PN 06/10;

e pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie;

e standardowa wielkosc¢ przytagczy: DN 40 mm;

e Wskaznik sprawnosci energetycznej EEI<0,18;

¢ Napiecie: 1~230V, 50Hz
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Dobér zaworu mieszajacego instalacji c.o. dla Gimnazjum: V = 7,03 m®h

e Zawor 3-drogowy, mieszajacy z przelotem prostym, obrotowy (kgt obrotu 90 °);
e Korpus z zeliwa GG20, czesci wewnetrzne chromowane;

e Kotnierze DIN2531 — DN 50 mm, PN6;

e Podwdjne uszczelnienie O-ring;

e Zredukowana réznica cisnienia: 40 kPa;

e Max. réznica cisnienia 100 kPa;

e Temperatura medium 2 ... 130 °C;

e Kvs = 40 m3/h;

e Zawlr wyposazony w sitownik.

Dob6r pompy obiegowej instalacji ciepta technologicznego wg. obliczehA programu

komputerowego AUDYTOR C.O.:

e Punkt pracy pompy: V = 1,45 m3/h; H= 3,34 mH,O

e Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem zeliwnym, z przytgczem
gwintowanym R1”

e pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie;

e Wskaznik sprawnosci energetycznej EEI<0,19;

e Napiecie: 1~230V, 50Hz

3.2. RUROCIAGI C.O.IC.T.
Instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepta technologicznego
zaprojektowano z rur i ksztattek wykonanych ze stali weglowej, ocynkowanych
zewnetrznie, tgczonych metodg zaprasowywania ztgczek na rurze.
Charakterystyka:
e Zakres Srednic od 12x1,2mm do 66,7x1,5mm;
e Tio6=110°C; Pmax= 1,6 MPa;
e klasa palnosci A;
e system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w obrebie
pomieszczenia Pompowni, w ktérej znajdujg sie rozdzielacze nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych, przewodowych ze szwem, wg. PN-74/H-74244.

W przejsciach przez Sciany i stropy przewody montowaé w tulejach ochronnych
z rur stalowych o s$rednicy wewnetrznej wiekszej o dwie dymensje od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetnic
kitem trwaleelastycznym odpornym na temperature pracy instalacji, umozliwiajgc
swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé
sie zadne potgczenie rury.

W  przejsciach przez przegrody bedgce oddzieleniami stref p.poz. uszczelni¢
wypetnieniem ogniochronnym (masg ognioochronng) o klasie odpornosci rowne;j
odpornosci ogniowej przegrody.

Przy wykonywaniu instalacji zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania oraz
odsadzki). Przy diuzszych odcinkach instalacji nalezy wykona¢ odsadzki
kompensacyjne wg wytycznych technicznych producenta zastosowanych rur.
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3.3. IZOLACJE TERMICZNE
Po zmontowaniu instalacji, rury nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu wodg
a nastepnie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na zimno i gorgco na cisnienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykona¢ nalezy izolacje cieptochronng poziomow
instalacji c.o. i c.t. prowadzonych pod stropem najnizszej kondygnacji.
Rurociggi nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2015,poz. 1422
- Zatgcznik nr 2 {j:

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)™
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
. . Roéwna srednicy
3 | srednica wewnetrzna od 35 do 100mm wewnetrznej rury
4 | $rednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg. poz. 1-4,
5 | przechodzagce przez Sciany lub  stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw

Poziomy instalacji c.o. i c.t. prowadzone pod stropem najnizszej kondygnacji po
wykonaniu izolacji termicznej nalezy obudowac¢ ptytami G-K na profilach aluminiowych.

3.4. ELEMENTY GRZEJNE

W pomieszczeniach zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z zasileniem bocznym:;
produkowane zgodnie z PN-EN 442; wykonane z wysokiej jakosci, gteboko ttoczonej
blachy ze stali niskoweglowej, walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130.
Cisnienie robocze: 10 bar, cisnienie prébne: 13 bar. Temperatura maksymalna: 110 °C.
Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Wymiary (wysokos¢ i szeroko$¢) oraz moc grzejnika — zgodnie z zestawieniem
materiatow (pkt 7 opisu technicznego).

Przy doborze grzejniki z zaworami termostatycznymi zwiekszono 15%.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych grzejnikbéw. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przez zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt wykonczeniowych.

Grzejniki znajdujgce sie w Salach Zaje¢, korytarzach, itp., do ktérych moga miec
dostep uczniowie, nalezy wyposazy¢ w ostony grzejnika wykonane z lakierowanej
ptyty MDF z rogami i kantami zaokrgglonymi ze wzgledéw bezpieczenstwa (kolor
ostony grzejnika oraz wzér perforacji do uzgodnienia z Uzytkownikiem).
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3.5. ARMATURA

Na przewodach zasilajgcych projektowane grzejniki zamontowaé zawory
termostatyczne, proste z nastawg wstepng wyposazone w gtowice termostatyczne.

Charakterystyka:

e Max. temperatura czynnika 120°C, Apmax = 0,6 bar, PN 10;

e Materiat: mosigdz niklowany;

e Gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym; bezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury 8-28;
(gtowice zaworéw termostatycznych w trakcie eksploatacji muszg by¢ bezwzglednie
odstoniete — czujnik temperatury znajduje sie w gtowicy).

Nastawy i straty cisSnienia na zaworze - zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu umozliwienia demontazu kazdego grzejnika bez koniecznosci spuszczania
wody z pionu, na przewodach powrotnych zamontowac¢ proste zawory odcinajgce
z funkcja napetniania/oprézniania.

Charakterystyka:

e Max. temperatura czynnika 120°C, PN 10;

e Materiat: mosigdz niklowany;

e Mozliwos¢ indywidualnego odciecia grzejnika podczas eksploatacji lub remontu;

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach
z zaworem stopowym oraz reczne odpowietrzniki grzejnikowe. Pod kazdym zaworem
odpowietrzajgcym zamontowa¢ zawor kulowy dni15 dzieki ktéremu mozliwe bedzie
dokonanie przegladu i oczyszczenia lub ewentualnej naprawy uszkodzonego zaworu
odpowietrzajgcego.

W celu zapewnienia odpowietrzenia czesci starej instalacji przewidzianej do
pozostawienia — istniejgce grzejniki dolnozasilane, zlokalizowane na sali gimnastyczne;j
oraz na antresoli nalezy wyposazy¢é w automatyczne odpowietrzniki kgtowe (zgodnie
z czedcig rysunkowg).

Na niektérych odcinkach instalacji, na dziatce zasilajgcej zaprojektowano skosne
zawory rownowazgce PN20 z cyfrowg ptynng nastawg wstepng, z krdéécami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku, cisnienia, przeptywu i temperatury oraz
umozliwiajgce oproznienie instalacji [klasa cisnienia: PN 25; max. temperatura pracy:
120°C (chwilowo 150°C)]. Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi o $rednicy dziatki, na ktérej sg zamontowane.
Roéwnolegle na przewodzie powrotnym nalezy zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace.
Lokalizacja zawordw, ich $rednice oraz nastawy przedstawiono na rysunkach.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji. Jezeli montowana jest w przestrzeni techniczne;j
lub obudowach GK to nalezy w tych miejscach wykonaé¢ drzwiczki serwisowo-rewizyjne.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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4. PROBY | ODBIORY

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

> PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze,

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
z 1994r.,

o Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 — Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych; Warszawa, maj 2003r.

5. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty zgodnie z wymogami polskiego prawa;

o W przypadku zastosowania urzadzen innych producentow niz przyktadowe
(urzadzen réwnowaznych do przyktaddéw okreslonych w niniejszej dokumentacji
projektowej — wg tabeli rébwnowaznos$ci), nalezy dokona¢ sprawdzenia doboru
grzejnikéw, obliczen hydraulicznych i regulacji instalaciji.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kujawa mgr inz. Arkadiusz Kepczynski

Ptonsk, sierpien 2015
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA

TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO

W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

6. WYNIKI OBLICZEN OBCIAZENIA CIEPLNEGO POMIESZCZEN

Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Bint,m| ®HL,C Opis
°C W

G-1.1 20,0 1011|SKLEPIK
G-1.2 20,0 4288 |HOLL+KOMUNIKACJA
G-1.3 20,0 5260|POKOT
G-1.4 20,0 1865|WC MESKIE
G-1.5 20,0 1867|WC DAMSEKIE
G-1.6 20,0 0|WC NIEPEEN.
G-1.7 20,0 1369 |GABINET
G-1.8 20,0 8331 |PRACOWNIA
G-1.9 20,0 809|GABINET
G-1.10 20,0 1665 |POKOT
G-1.11 20,0 0|POM. PORZADKOWE
G-1.12 20,0 7575|SALA ZAJEC
G-1.13 20,0 7685(SALA ZAJEC
G-1.14 20,0 7587|SALA ZAJEC
G-1.15 20,0 2696 KOMUNIKACJA (GALERIA)
SP-1.1 20,0 4586|SALA ZAJEC
spP-1.2 20,0 2942 | [KOMUNIKACJA
SP-1.3 20,0 0|LAZIENKA
spP-1.4 20,0 7374|SALA ZAJEC
SP-1.5 20,0 1805(POM. UZYTKOWE + PRZEDSIONEK
SP-1.6 20,0 841|POKOJ DYREKTORA
8pP-1.7 20,0 857|POKOJ ADMININISTRACYJNY
SpP-1.8 20,0 360|SKLEPIK
SP-1.9 20,0 587|DYZURKA
SP-1.10 20,0 1759|WC MESKIE
SP-1.11 20,0 0|WC PERSONELU
SpP-1.12 20,0 0|WC NIEPEENOSPR.
SP-1.13 20,0 0|SCHOWEK
SP-1.14 20,0 1864|WC DAMSKIE
8P-1.15 20,0 2164|SZATNIA
SP-1.16 20,0 0|POM.GOSP.
SP-1.17 20,0 6812(SALA ZAJEC
SP-1.18 20,0 0|SCHOWEK
SP-1.19 24,0 1905(ZESPOL SANIT.
SP-1.20 16,0 0|WIATROEAP
sSP-1.21 20,0 4578(PRACOWNIA KOMP.
Sp-1.22 20,0 1524 |[KOMUNIKACJA
Sp-1.23 20,0 8238|SALA ZAJEC
SP-1.24 20,0 1427 |HOLL
SP-1.25 16,0 0|PRZEDSIONEK
SP-1.26 20,0 8255(SALA ZAJEC
G-2.1 20,0 6304 |HOLL+KOMUNIKACJA
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Bint,u| ®mn.c Opis
°C W

G-2.2 20,0 1319|POM.GOSP.
@-2.3 20,0 0|SCHOWEK
G-2.4 20,0 1315|LAZIENKA
G-2.5 20,0 1331|KOMUNIKACJA
G-2.6 20,0 1493 |LAZIENKA
@-2.7 20,0 0|SCHOWEK
G-2.8 20,0 1468|POM.GOSP.
G-2.9 20,0 5728|SALA LEKCYJNA
@-2.10 20,0 7412|SALA LEKCYJNA
G-2.11 20,0 4079|BIBLIOTEKA
@-2.12 20,0 4086|SWIETLICA
@-2.13 20,0 1183 |KOMUNIKACJA
G-2.14 20,0 14465|SALA GIMN.
Sp-2.1 20,0 5939 REKREACJA
Sp-2.2 20,0 1222|GABINET
SP-2.3 20,0 7088 |PRACOWNIA
SP-2.4 20,0 0|KOMUNIKACJA
Sp-2.5 20,0 1196|POKOT
SP-2.6 20,0 1991|WC MESKIE
sp-2.7 20,0 0|WC PERSONELU
sp-2.8 20,0 0|WC NIEPELNOSPR.
Sp-2.9 20,0 0|SCHOWEK
SP-2.10 20,0 2102|WC DAMSKIE
SP-2.11 20,0 4593 |SALA ZAJEC
sSp-2.12 20,0 5492|REKREACJA + RADIOWEZEE
SP-2.13 20,0 0|KOMUNIKACJA
Sp-2.14 20,0 4711|SALA ZAJEC
Sp-2.15 20,0 4658(SALA ZAJEC
SP-2.16 20,0 1092 |GAEINET
sp-2.17 20,0 9474|SALA ZAJEC
e-0.1 20,0 5550 KOMUNIKACJA
G-0.2 20,0 1869 |GABINET
@-0.3 20,0 5236|SALA ZAJEC
G-0.4 24,0 1022|SZATNIA
@-0.5 24,0 704 |UMYWALNIA + WC
@-0.6 24,0 712 |NATRYSKI
@-0.7 20,0 0|KORYTARZ
G-0.8 20,0 0|LAZIENKA
G-0.9 24,0 1601|SZATNIA
SG-0.1 16,0 45351 |SALA GIMNASTYCZNA
@-0.10 20,0 2572|SALA GIMNASTYKI
@-0.11 20,0 3406|KOMUNIKACJA
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Oint,H| ®HL,C Opis
of = W

G-0.12 20,0 0|WC NIEPELNOSPR.
@-0.13 20,0 0|pOM. GOSP.
G-0.14 20,0 0|LAZIENKA
@-0.15 20,0 0|LAZIENKA
@-0.16 20,0 0|WC NIEPELNOSPR.
G-0.17 20,0 0|POM. GOSP.
@-0.18 20,0 1155 (POKGT
G-0.19 24,0 814 |LAZIENKA
G-0.20 20,0 2341|MAG. SPRZETU
G-0.21 20,0 1573 |KOMUNIKACJA
G-0.22 20,0 0|WENTYLATORNIA
G-0.23 20,0 1327 |MAGAZYN
G-0.24 20,0 2642 |HOLL
G-0.25 20,0 0|KOMUNIKACJA
G-0.26 20,0 1538|MAGAZYN
G-0.27 16,0 802 |WIATROLAP
G-0.28 20,0 4069|SZATNIA
G-0.29 20,0 0|KOMUNIKACJA
@-0.30 20,0 0|UMYWALNIA
G-0.31 20,0 0wc
G-0.32 20,0 0|LAZIENEA
G-0.33 20,0 0wWc
G-0.34 20,0 696 | MAGAZYN
G-0.35 24,0 970|PRZEBIERALNIA
@-0.36 20,0 0|LAZIENKA
@-0.37 24,0 1746|PRZEBIERALNIA
@-0.38 20,0 0|KORYTARZ
@-0.39 24,0 6§94 NATRYSEI
G-0.40 24,0 607 UMYWALNIA + WC
G-0.41 20,0 2330|SZATNIA
G-0.42 20,0 6535 |SZATNIA
G-0.43 20,0 0|POM. GOSP.
G-0.44 20,0 o|wc
G-0.45 16,0 0|WIATROEAP
SP-0.1 20,0 5598|SALA ZAJEC
SP-0.2 20,0 2068|SKLAD OPALU
SP-0.3 20,0 2592 [KOTEOWNIA
SP-0.4 20,0 0|POMPOWNIA
SP-0.5 20,0 0|KOMUNIKACJA
SP-0.6 20,0 2882|SZATNIA
SP-0.7 20,0 3136|SZATNIA
SP-0.24 20,0 3781|SZATNIA
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbel Oint, 5| ®HEL,c Opis
°C W

spP-0.25 20,0 463 |PRZYEACZE WODY
sP-0.26 20,0 0|KORYTARZ
SP-0.27 20,0 S03|POM. TECHN.
sp-0.28 20,0 0|KORYTARZ
sp-0.8 20,0 2359|KOMUNIKACJA
SP-0.9 20,0 1985|SZATNIA
sp-0.10 20,0 1874|WC MESKIE
sp-0.11 20,0 0|WC PERSONELU
sp-0.12 20,0 0|/WC NIEPELNOSPR.
sp-0.13 20,0 0|SCHOWEK
sp-0.14 20,0 1995|WC DAMSKIE
sp-0.15 20,0 2258|PRACOWNIA
sP-0.16 20,0 546 |GABINET
SP-0.17 20,0 1633 |GABINET TECHNIKI
sp-0.18 20,0 6691|PRACOWNIA TECHNIKI
sP-0.19 20,0 6900|SALA ZAJEC
sP-0.20 20,0 4272|SALA ZAJEC
sp-0.21 20,0 4251 |KSIEGOZBICR
sp-0.22 20,0 1803 KLATKA SCHODOWA
SP-0.23 20,0 602 |MAGAZYN
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z%]
Symbol: 74244-01 Producent:

(czyste rury).

Rury stalowe ze szwem przewodowe

wg. PN-74/H-74244. Chropowatose k = 0.1 mm

15 108.4 22 130
20 26.0 10 41
25 24.0 14 58
32 65.4 67 202
65 18.9 70 122
100 L 48 67
Razem 248.1 231 619

Rury ze stali weglowej,

ocynkowane zewnetrznie,
Potaczenia metoda zaprasowywania zlaczek na rurze; Klasa palnosci A;
System sygnalizacji niezaprasowanych polaczen.

T rob =

110°C; Pmax = 1,6 MPa.

12 158.1 11 51
15 592.6 74 242
18 335.3 64 167
22 132.7 38 101
28 186.2 91 182
35 274.0 220 340
42 140.3 168 210
54 167.4 342 325
66 53.3 170 129
Razem 2039.8 1178 1746
Razem 2237.9| 1409| 2355‘
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]

Grzejnik stalowy jednopiytowy 11-60, wysokosé H = 600 mm.

0.80 2 15| GDJ 4 23
0.80 2 15| GDJ 5 31
0.90 1 15| GDJ 3 18
1.10 1 15| GDJ 4 21
1.20 1 15| GDJ 4 23
1.40 6 15| GDJ 27 164
Razem 14.40 13 46 281

Grzejnik stalowy Jjednopitytowy 11-90, wysokosé H = 900 mm.

1.20 1 15| GDJ 5 35
Razem 1.20 1 5 35

Grzejnik stalowy dwupitytowy 22-60, wysokos¢é H = 600 mm.

0.50 3 15| GDJ 10 49
0.80 1 15| GDJ 4 20
0.70 3 15| GDJ 14 69
0.80 1 15| GDJ 5 26
0.90 2 15| GDJ 12 59
1.00 16 15| GDJ 106 523
1.10 3 15| GDJ 22 108
1.20 8 15| GDJ 63 314
1.40 20 15| GDJ 185 916
1.60 16 15| GDJ 169 837
1.80 26 15| GDJ 309 15320
2.00 8 15| GDJ 1086 523
2.30 2 15| GDJ 30 150
Razem 156.70 109 1034 5124

Grzejnik stalowy dwupitytowy 22-90, wysokosé H = 900 mm.

0.40 1 15| GDJ 4 21
0.50 1 15| GDJ 5 26
0.70 1 15| GDJ 6 36
0.80 3 15| GDJ 22 123
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Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilosé| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z%]

0.90 2 15| GDJ 16 93

1.00 3 15| GDJ 27 154

1.10 2 15| GDJ 20 113

1.20 3 15| GDJ 32 185

1.40 5 15| GDJ 63 360

2.00 1 15| GDJ 18 103

2.30 3 15| GDJ 62 355

Razem 30.50 25 275 1568

Grzejnik stalowy trzyplytowy 33-60, wysokosé H = 600 mm.

0.80 1 15| GDJ 8 41
1.60 2 15| GDJ 31 164
1.80 2 15| GDhJ 35 184
2.00 6 15| GDJ 118 613
2.30 2 15| GDJ 45 235
Razem 24.20 13 237 1237
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosa Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z1]

Armatura na rurach o symbolu 74244-01

Zawér 3-drogowy, mieszajacy z przelotem prostym, wspdipracujacy z silownikiem;
Kvs = 40 m3/h;

50 ||

Razem 2

Symbeol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowac tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy).

32

€5

Razem

Symbol: LUKSO Producent:

LUK 90° r/d »>= 2.5.

15 10

32

65

100

Razem 20

Cieplownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem zeliwnym, z przylaczem
gwintowanym R1”; pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie; EEIZ0,19

25 | 1

Razem 1

Skosne zawory rdéwnowazace PN20 z cyfrowa plynna nastawa wstepna; Samouszczelniajace
krééce pomiarowe umozliwiajace pomiar spadku, cisnienia, przeplywu i temperatury;
mozliwo$é oprdznienia instalacji; Material: Stop odporny na odcynkowanie;
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM; Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring;
Pokretto: Poliamid i TPE; Klasa cis$nienia: PN 25;

Max. temperatura pracy: 120°C (chwilowo 150°C);

32 1
50
Razem 2
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawér kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy) .
32 3
65 7
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Razem 10
Symbol: ZAWZWROT Producent:
Zawor zwrotny (przyjmowad tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
32 1
65 2
Razem 3
Armatura na rurach o symbolu| A"
Symbol: FILTR Producent:

Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm (przyjmowad tylko w przypadku braku

urzadzenia konkretnej firmy) .

15 1
20 1
25 1
Razem 3
Symbol: LUKSOD Producent:
fuk 90 st. r/d »>= 2.5.
12 28
15 101
18 45
22 36
28 32
35 4
54 4
Razem 250

Zawér termostatyczny, prosty 2z nastawa wstepna; Max. temperatura czynnika 120°C,
Apmax = 0,6 bar, PN 10; Materiat: mosiadz niklowany.

15 155
20 [
Razem 161

Zawér odcinajacy, prosty z mozliwoscia spustu wody, material: mosiadz niklowany
Max. temperatura czynnika 120°C, PN 10), montowany na gatazkach powrotnych
grzejnikdéw, umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci instalacji.

15 154
20 6
Razem 160
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Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy Iloza Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z1]

Zawér odcinajacy, prosty z mozliwoscia spustu wody, material: mosiadz niklowany
Max. temperatura czynnika 120°C, PN 10), montowany na gaiazkach powrotnych
grzejnikdédw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.

15

Razem 1

Skosne zawory réwnowazace PN20 z cyfrowa plynna nastawa wstepna; Samouszczelniajace
krééce pomiarowe umozliwiajace pomiar spadku, cis$nienia, przepilywu i temperatury;
mozliwo$é opréznienia instalacji; Material: Stop odporny na odcynkowanie;
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM; Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring;
Pokretto: Poliamid i TPE; Klasa cis$nienia: PN 25;

Max. temperatura pracy: 120°C (chwilowo 150°C);

10 1
15 16
20 S
25 11
32 1
40 1
50 3
Razem 38
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawdr kulowy (przyjmowad tylko w przypadku braku urzzdzenia konkretnej firmy) .
15 14
20 2
25 8
32 1
40 1
50 3
Razem 29
Razem | 633|

26




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM IM. Z, KRAS,INSKIEGO
W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Szkota Podstawowa i Gimnazjum im. Z. Krasinskiego w Opinogérze Gdérnej
ul. Z. Krasinskiego 25; 06-406 Opinogéra Gérna

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gmina Opinogéra

ul. Z. Krasinskiego 4

06-406 Opinogodra Gérna

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
Piotr Kujawa

ZAKRES ROBOT

Roboty instalacyjne:

- demontaz starej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i obudowami;
- utozenie rurociggéw centralnego ogrzewania na najnizszej kondygnaciji;

- utozenie piondw instalacyjnych;

- wykonanie potgczen rurociggow;

- montaz grzejnikdw;

- préby cisnieniowe;

- montaz izolacji na rurociggach;

- wykonanie obudowy elementéw instalaciji;

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
a) porazenie pradem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem

urzgdzen zasilanych prgdem elektrycznym. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie
prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowaé urzadzenia
ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowg. Narzedzia chroni¢ bezwzglednie przed

kontaktem z woda.

b) oparzenia — moga nastgpi¢ podczas spawania, ciecia rurociggébw. Zagrozenie
wystepowa¢ bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem palnikow
acetylenowych lub spawarek elektrycznych. Nalezy stosowac¢ odpowiednig odziez
ochronng (maski spawalnicze, rekawice ochronne, itp.). Zabezpieczyé miejsce

wykonywania prac spawalniczych, ograniczy¢ ruch oséb w poblizu spawacza.

c) Uderzenie, przygniecenie i inne urazy mechaniczne - zagrozenie wystepowac
bedzie podczas prac zwigzanych z transportem, przetadunkiem i montazem

rurociggbw oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych (wiercenia otwordw,

wykuwania bruzd i otwordw. Nalezy wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé

sprawnych urzgdzen, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

d) Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowacé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie
zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego

obuwia.
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PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ BUDOWY INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLIGICZNEGO DLA POTRZEB ISTNIEJACEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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W OPINOGORZE GORNEJ PRZY UL. Z. KRASINSKIEGO 25; 06-406 OPINOGORA GORNA

SPSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Instruktaze nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie
instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz,) brygady
wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzglednic:

o informacje o warunkach atmosferycznych,

o bezpieczne metody wykonywania prac,

o informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie
przed skutkami wystepujacych zagrozen,

o zasady komunikowania sie pracownikow,

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci
udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia
zagrozenia zdrowia lub Zzycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych
w przypadku powstania zagrozen.

SRODKI TECHNICZNE / OGRANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

a) Srodki techniczne:

o stosowanie sprawnych technicznie urzadzeh do montazu rurociggéw (spawarki,
zaciskarki),

o stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegélnosci kaskow,

o stosowanie sprawnych urzgdzen elektrycznych,

o stosowanie prawidtowego zabezpieczenia tymczasowych instalacji niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych, np. przedtuzaczy elektrycznych,

o stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem
urzgdzen elektrycznych.

b) srodki organizacyjne:

przestrzeganie poleceh bezposredniego przetozonego na budowie,
przestrzeganie zasad wzajemnej wspétpracy i pomocy,

odpowiedni przydziat ilosci osdb do stopnia ztozonosci robdt,

przestrzeganie tadu i porzgdku w miejscu pracy,

zapewnienie tatwego dostepu do srodkéw pierwszej pomocy medycznej,
zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajgcych energie elektryczng
i gazy techniczne (spawalnicze).

© 0O O 0O O O
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OPIS ELEMENTU

OZNACZENIE INSTALAGJI

CHARAKTERYSTYKA

+ Cieplownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem
Zeliwnym, z przylaczem kolnierzowym, PN 06/10,
pompa z mokrym wimikiem, reguiowana elektronkznie;
dlugosé montazowa: 250 mm;

standardowa wielkodf przytaczy: DN 40 mm;

Wskaznik sprawnosd energetycznej EEI<0,18;
Napiecie: 1~230V, 50Hz

Punkt pracy pompy: ¥ = 7,47 m¥h; H= 4,32 mH;0
Zawor 3-drogowy, mieszajacy z przelotem prostym,
obrotowy (kat obrotu 90);

Korpus z Zeliwa GG20, czesci wewnetrzne chromowane;
Kainierze DIN2531 - DN 50 mm, PN6;

Padwéjne uszczelnienie O-ring;

Zredukowana roznica cisnienia: 40 kPa;

Max. roznica ciénienia 100 kPa;

Temperatura medium 2 ... 130 °C;

Kvs = 40 m¥/h;

Wyposazony w sitownik;

Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem
Zelwnym, z przytaczem koinierzowym, PN 06/10,
pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie;
diugo$¢ montazowa: 250 mm;

standardowa wielkost przytaczy: DN 40 mm;

Wskaznik sprawnosci energetycznej EEI=0,18;
Napiecie: 1~230V, 50Hz

Punkt pracy pompy: ¥V = 7,03 m°/h; H= 8,85 mH,0
Zawor 3-dragowy, mieszajacy z przelotem prostym,
obrotowy (kat obrotu 90°);

Karpus z zeliwa GG20, czeéci wewngirzne chromowane;
Kotnierze DIN2531 — DN 50 mm, PN§;

Podwojne uszczelnienie O-ring;

Zredukowana réznica ci$nienia: 40 kPa;

Max. réznica cisnienia 100 kPa;

Temperatura medium 2 ... 130 C;

Kvs = 40 m¥h;

WyposaZony w silownik;

Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem
Zeliwnym, z przytaczem gwintowanym R1"

pompa z mokrym wirnikiem, regulowana elektronicznie;
dlugosé montazowa: 180 mm;

Wskaznik sprawnosd energetycznej EEI=0,19;
Napiecie: 1~230V, 50Hz

Punkt pracy pompy: V = 1,45 m¥h; H= 3,34 mHz0

Rury i ksztaltki wykonane z wysokiej jakosci stali weglowej,
ocynkowane zewnetrznie;

Polaczenia metoda zaprasowywanla ziaczek na rurze;
Min. zakres érednic od 12x1,2mm do 66,7x1,5mm;

T 10bocza = 110°C; Prs= 1,6 MP2;

Klasa palnoéci A;

System sygnalizacji niezaprasowanych polgczen.

Pompa obiegowa
Pompa obiegowa SP-C.0. c.o. dla budynku
Szkoty Podstawowej

SZCZegé’f mOﬂtGZU Zawor mieszajacy

instalacji c.o. dia

zaworu odpowietrzajgcego s Dotk Skl

Poastawowe]

Pompa obiegowa
Pompa obiegowa GIM-C.O. ¢.0. dla budynku
Gimnazjum

ole o0 0 0

+|9.90

Zawor mieszajacy
Z.miesz. QIM-C.O. instalacji c.o. dla
budynku Gimnazjum

14, S 6 S
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® ® ® O, ®

ZTER ‘ R RM, / ZTERM,

dn 15 n35 dn 15 né
. TERM. Z.TERM.
dn 15 n35 dnt5né dn 15 n 45

2xdn 18 A

Pompa obiegowa
Pompa obiegowa GIM-C.T. c.t. dia budynku
Gimnazjum

dn12A dn15A dn 15 A

dn15 n25
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o>
o>

2368 W
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1222 W 2367 W 2296 W
22-90 22-90
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2m 2m 18 m 18m 18m im 18m 18m 18m 18m 23m 18m 18m 1.8m 1.8m im 18m 18m

B B B N 3 3 | | | 5
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dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 Rury typ .B” RuoGaoo.I 08, | iy, slalowe, Pawndows 26 schemwg. PH-74ll:74244.

—_— . Rury typ ..A" Rurociagi c.o.ict
22-60 22-60 22-60 22-60 22-60

+]6.60

Stalowe grzejniki plytowe z zasileniem boczrym;
produkowane zgodnie z PN-EN 442; wykonane z wysokiej
i Sci, gleboko th bl ali 2ql .
SP-01.19 SP-1.17 SP-117 SP-1.17 5P-122 5P-122 5P-1.21 5P-121 5P-123 5P-123 5P-123 5P-123 SP-124 SP-1.26 SP-126 SP-126 5P-126 SP-126 SP-11 SP-11 SP-12 SP-12 SP-14 SP-14 SP-14 SP-15 dn 18 A SP-15 SP-16 dn 18 A SP-17 SP-18 s SP-19 s i) SP-1.14 SP-115 s SP-1.15 s e
~ +20°C 857 W +20°C 360 W +20C 587 W +20°C 7759 W +20°C 1864 W +20°C 2764 W o 1BA | +20°C 2164 W
Q 4593

dn15A

+24°C 1905 W +20°C 6812 W +20°C 6812 W +20°C 6812 W +20°C 1524 W +20°C 1524 W N +20°C 4578 W +20°C 4578 W +20°C 8238 W NN~_dn 18 A +20°C 8238 W +20°C 8238 W \% +20°C 8238 W +20°C 1427 W +20°C 8255 W +20°C 8255 W +20°C 8255 W /% +20°C 8255 W +20°C 8255 W 454 +20°C 4586 W +20°C 4586 W +20°C 2942 W /% +20°C 2942 W +20°C 7374 W +20°C 7374 W +20°C 7374 W +20°C 1805 W 03562 "N +20°C 1805 W +20°C 841 W

~~_d 184 a4 a 1 02369\
dn15A dn15A dn 12A dn 12A dni5A
awun
: ZTERM

dn15A Q 5496
dn18A_~ dn15A dn15 A dn 15 A dn15A
dn15 n25

Q4728 ™

18080, X m Stalowe grzejniki: Clsniente robocze: 10 bar, clénienie probne 13 bar;
- jednopiytowe;

22-60/90- X m » Temperatura maksymaina : 110 °C;
dn15A 33-60/90- X m } ?Wuw(ml . : nia, korek, w
TZypyowe: z grzejnikiem;

Wymiary (wysokosé iszerokos¢) craz moc grzejnika —
zgodne z dokumentacja projektowa.

Q1196 Q1991 Q2102

dn15A dn 15 A dn15A dn12A dn15A dn 12 A dn12A

02746 dn 15 A dn 15A dn 154 dn 15 A dn 15 A dn15A dn 154 thisd
Q 2064

Z.TERM.
dn15 n35

Z.TERM. dn15 n35

dn15 n4

@ dni5A dn12A dn12A dn 12A dn12A dn12A dn 12A

« Zawor termostatyczny, prosty z nastawa wetepna,

Max. temperatura czynnika 120°C, Apmax = 0,6 bar, PN 10;
Grzejnikowe zawory | o Material: mosigdz niklowany;
Gilowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem

22-90 22-90 prostewraz z cieczowym; bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub

T — 11-60 11-60 ZROWN. ) u y s-26;
14ém 14ém dn50 n4 Pompa obiegowa GIM-C.T. « Nastawy i straty ci$nienia na zaworze - zgodnie z
H=3.34m V=1.45m3/h dokumentacja projekiowa.
2.0DC. 2.00C. Z.0DC. 2.0D0C. Z.0DC. Z.0DC. dn 65 B Zawor odcinajacy, prosty z furkcja napeiniania/oprozniania

J J ZODC. Z0DC. Z.0DC. dn 658 ZROWN /8 200055
T i o T » i B i 15 P i 75 // in T // in o i 5 = /2 166805 [endz n & Q 200053 Max. temperatura czynnika 120°C, PN 10;

1864 W

1905 W M
22-60 22-60 22-60

2064 W

22-60 22-60 22-60
14m 14m 14m

22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60 22-60
16m 18m 18m 18m /W 09m
+|3.30 zooe_— || Z.0DC. N ZoDC. zooc_— V] Z00C_— 1 —m Z.0DC Z.00C

171 W

22-60 ZROWN. 22-60
im dn50 né4 18m

ZTERM.

22-60 22-60
18m 18m

22-60 22-60
18m im

22-60 22-60

dn15A m n

Z.0DC. ZODC. ZoDC. ZoDC. ZROWN. Z0DC. Z0DC.
dn 15 N dn 15 dn 15 N dn 15 [dn40 23 dn 15 1 dn 15

AV
N

\ 18m 18m 14m 1ém 14m 14m
@" Z.0DC. 1 Z.0DC. Z.0DC. | ‘m Z.0DC. Z.0DC.
dn 15 dn 15 N dn 15 dn 15 dn 15 ™ dn 15 N dn 15 dn 15 N dn 15

dn22A dn 18 A dnTBA dh BA dn 22 A dn2ZA B A B A dn 16 A dnBA dn28A 774 dn 28 A NdnZZA 5 A dn 17 dn 22 A R_dn B4 dn 28 A Ndn2ZA dn 18 A dn2ZA Ndn B A dnZ8A dn7Z A dn 28 A dn 18 A dn 22 A dn 184 dn 22 A dn 774 dn 22 A A dn7ZA  dnBA dn18A _dn1BA 22 A Grzejnikowe zawory | ° MaleNak mosiadz nikiowany:
T 0 9007 0 4544 0 449 Q 2746 \ 0 7020 0 7020 0 4602 Q2298 Q4578 04578 Q13102 08830 Q 13028 Q8777 Q 7803 Q1427 T Q 8017 Q5524 Q11218 Q 8865 Q5432 08314 Q 4586 @ 0751 a 8881 0 12034 a 491 0 6979 05387 /086269 06426 09562 Q2143 /06487 Q3150 Q5624 Q3966 Q591 / / / Ene odeinajace proste | * MoZiWoSE ndywiduainego odciecia grzejnika podczas

[ ] ,
dn4ZA ~ ~ 7 eksploatacii lub remontu;
ams | I — I I | I | I | —— I | ! | I .,f i [ I 2 #54 1 1 1 1 1 Nanza SP-C.0. i /
S

1
N

Straty ciénienia na zaworze - zgodnie z dokumenlacja
~ " projektowa.
I I 7 I I V4 I I I I 1 1 1 1 Z 1 Z ry 7 1 "A" dn 18 A 02463 "A 7 1 Z 1 1 Q6757 —t G I M' C . O - ‘Skodne zawory rwnowazace PN20 z cyfrowa plynna

AN
nastawa wstepna;
dn 18 A dn 28 A dn 284 / dn28 A dn 35 A 354/ q \_dn 35 A 354/ dn 354 dn 35 A dn 35 A dn 424 dn 424 dn42A dn42 A dn 42 A dn54 A dn 56 A dn 56 A dn 56 A dn 54 A dn 54 A dn 54 A dn 54 A dn56A / / 5055 dn4zA / dn 35 A dn35A/ dn35A dn35A dn15A dn35A dn 28 A dn 224 dn 224 . o, *20°C GIMAC.T. W e e L AN .
+20°C633 W  BBA 03538 s/ Q 12545 dn 15 A Q 17041 Q19787 Q 26807 Q 26807 oA ] @ 37409 Q31409 dn 15 A 033707 0 36285 Q 38285 Avd Q50387 Q51387 YV @ 64Ts Q64415 dn 5 A Q 66716 0 67645 YV Q 75667 Q 75667 dn 15 A 2 66680 2 66880 n 12 A Q92215 s a 10529 Q100529 dn 15 A Q 111260 / dn 42 A dn 15 A dn 15 A 0 45497 \\dn 15 A 037227 037227 dn 15 A Q 27660 0 27660 02359 Nana a3 N\ ansa Q 15549 n15A Q 9568 Q 9568 dn 15 A Pampa obiegowa Gift-C.0. pe

)

:

RATT a 2068 Q2592 02887 dn15A 3136 Q4344 Q1874 Q1995 n Q2631 H=7.03m _V=8.85m3/h RerTerspatil clnleris, PeepiwiT] temparattey:

Q1633 Q 4463 dn15A Q 2228 Q 4602 Q2298 ™\ q Q4272 dn15A Q 4251 dn15A Q1803 ™\ { Q 2493 dn15A @ 2354 dn 12 A a 903 Q 3728 dn15A Q1870
-sp-o. 18 dn 15 A -SP—0.19 dn 15 A -SP-0.21 dn15A -sp-o.zz -SP—0.23 -sp-o.za dg ;% zA -SP—O.ZA dn 15 A -‘sp_o.z N _dn66A 1 P-C.O ZTERM.__ (SP. Z.TERM. dn 15A dn 15 A Z.1erM.__ (SP-0.10 ZTERM._ (SP-0.14 dn 124 Z-mies;; tsigw-c.o.
+20°C 602 W +20°C 602 W 0.

SP-0.18 dn 15 A 5P-0.20 dn 15 A S GP-0.2)
o 2228 SP-0.18) |+20°C6691W , 2278 +20°C 6900 W SP-0.19) |+20°C 4272 W 5 2B SP-0.20) |+20°C4251W , 2% SP-0.21) (+20°C1803 W 5100 Y 5P-020) |+20°C3781W 5 59! 5P-025) |+20°CIBW ;1em +20°C5598 W, 5058 SP-0.)  |+20°C5598 W, 1cn T 168805 276w, *20°C 2068 W dn 15 n45,20°C 2592 W +20°C o 15 43, 20°C 2882 W O +20°C 3136 W O , +20°C 1985 W o 15 n35,20°C 1874 W B nk ,20°C 1995 w| (SP-0.15 0m w *20°CSTBW
+20°C 4251 W a5 n3 @15 n 15 +20°C 463 W a5 n2 a5 n3
1803 W 602 W

(sP-0.19)
ZTERM, ! SP-019) |+20°C6900 W 7 repy Z.TERM, > i =
+20°C 6691 W an 5 nk +20°C 4272 W an 15 n35 +20°C 3781 W @n 15 n 35 +20°C 5598 W dn 15 n3 an 5 n35 2592 W 2882 W @15 n3 2359 W
2260 160

mozliwosé oproznienia instalacji;

Material: Stop odporny na odcynkowanie;
Uszczelnienie gniazda: Grzybz O-ring z EPDM;
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring;

Pakretto: Poliamid i TPE;

Klasa ciénienia: PN 25;

Max. temperatura pracy: 120°C (chwilowo 150 °CJ;
Nastawy i straty ci$nienia na zaworze - zgodnie z
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INSTALACJI

* G pompa , pojegyncza z Korpusem
Zelwnym, z przytaczem kotnierzowym, PN 06/10,
pompa z mokrym wimnikiem, regulowana elekironicznie;
diugo$¢ montazowa: 250 mm;

standardowa wielkos¢ przytaczy: DN 40 mm;

Wskaznik sprawnpéci energetycznej EEI<0,18;
Napiecie: 1~230V, 50Hz

Punkt pracy pompy: V = 7,47 m¥h; H= 4,32 mH,0
Zawor 3-arogowy, mieszajacy z przelatem prostym,
obrotowy (kat obrotu 80°%);

Korpus z zeliwa GG20, czesci wewnelrzne chromowane;
Koinierze DIN2531 - DN 50 mm, PN6;

Podwdjne uszczelnienie O-ring;

Zredukewana réZnica ciénienia: 40 kPa;

Max. roznica cisnienia 100 kPa;

Temperatura medium 2 ... 130 °C;

Kvs = 40 m*/h;

Pompa obiegowa
c.o. dla budynku
Szkoly Podstawowej

Pompa obiegowa SP-C.0.

Zawor mieszajacy
instalacji c.a. dla
budynku Szkoly

Podstawowej

Zmiesz. SP-C.0.

WyposaZzony w silbbwnik;
Cit pompa obi . pojedyncza z korpusem
Zelwnym, Z przytaczem Kotnierzowym, PN 06/10,
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pompa z mokrym wimnikiem, regulowana elekironicznie;
dlugoéé montazowa: 250 mm;

standardowa wielkos¢ przytaczy: DN 40 mm;

Wskaznik sprawnoéci energetycznej EEI=0,18;
Napiecie: 1~230V, 50Hz

Punkt pracy pompy: V = 7,03 m¥h; H= 8,85 mH,0
Zawor 3-drogowy, mieszajacy z przelotem prostym,
obrotowy (kat obrotu 80°%);

Korpus z Zeliwa GG20, czesci wewnelrzne chromowane;
Kotnierze DIN2631 — DN 50 mm, PN§;

Podwdjne uszczelnienie O-ring;

Zredukowana réznica cisnienia: 40 kPa;

Max. roznica cisnienia 100 kPa;

Temperatura medium 2 ... 130 °C;

Kvs = 40 m¥h;

WyposaZzony w sibwnik;

Cieptownicza pompa obiegowa, pojedyncza z korpusem
zelwnym, z przylaczem gwintowanym R1”

pompa z mokrym wimnikiem, regulowana elektronicznie;
dlugo$¢ montazowa: 180 mm;

Pampa obiegowa
c.0. dla budynku
Gimnazjum

Pompa abiegowa GIM-C.O.

Zawor mieszajacy
instalacji c.a. dla
budynku Gimnazjum

Z.miesz. GIM-C.0.

Pampa obiegowa

Pompa obiegowa GIM-C.T. c. dia budynku
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Napiecie: 1~230V, 50Hz
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Punkt pracy pompy: V = 1,45 m¥h; H= 3.34 mH:0

Rury i ksztaltki wykonane z wysokiej jakosci stali weglowej,
ocynkowane zewnetrznie;

Pofgczenia metods zaprasowywania ziaczek na rurze;
Min. zakres $rednic od 12x1,2mm do 66,7x1,5mm;

T robocza = 110°C; Prg= 1,6 MPa;

Klasa palnosciA;
System sygnalizacji

Rury typ A" Rurociagi c.o.ic.t.

ych polaczen.
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Rurociagi c.0. ic.t.

Rury typ ..B” Rury stalowe, przewodowe ze szwemwg. PN-74/H-74244.
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* Stalowe grzejniki plytowe z zasileniem boczrym;
produkawane zgodnie z PN-EN 442; wykonane z wysokiej
jakosci, gleboko tioczonej blachy ze siali niskoweglowej,
walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130;

Ci$nienie robocze: 10 bar, ci$nienie probne 13 bar;
Temperatura maksymalna : 110 °C;
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Demontaz istn. pionu c.o. z rur stalowych spawanych
oraz wykonanie nowego podejscia do istn. grzejnikd

CV22-90-1,00m na galerii sali gimnastycznej
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WLEACZENIE DO ISTN. INSTALACJI C.O. NA SALI GIMNASTYCZNEJ
fistn. poziom c.o. w kanale instalacyjnym z rur stalowych spawanych @20mm/

WEACZENIE DO ISTN. INSTALACJI
C.O. NA SALI GIMNASTYCZNEJ

fistn. poziom c.o. w kanale instalacyjnym
z rur stalowych spawanych @20mm/

i

dn25B dn 25 B dn20B dn 20 B » Zawor termostalyczny, prosly z nasiawa wsiepna,

WEACZENIE DO ISTN. INSTALACJI
C.O. NA SALI GIMNASTYCZNEJ
fistn. poziom c.o. w kanale instalacyjnym
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Q 15193 Q6077 Max. temperatura czynnika 120°C, Apmax = 0,6 bar, PN 10;

Material: mosiadz niklowany;
Giowice termostalyczne z wbudowanym czujnikiem
cieczowym; bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub
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Grzejnikowe zawory | »
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termostatyczne .

ZTERM.
proste wraz z

Z rur stalowych spawanych @32mm/

giowicami blokowanie zakresu temperatury 8-28;

= Nastawy i straty ci$nienia na zaworze - zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Zawor aacinajacy, prosty Z funkcja napeiniania/gprozniania

Max. temperatura czynnika 120°C, PN 10;

Material: mosiadz niklowany;

Mozliwost indywidualnego edcigcia grzejnika podczas

eksploatacii lub remontu;

» Straty ciénienia na zaworze - zgodnie z dokumentacja
projekiowa.

= Skosnezawory réwnowazace PN20 z cyfrowa plynna
nastawa wstepna;

= Samouszczelniajace kroéce pomiarowe umoziiwiajace
pomiar spadku, ciSnienia, przeplywu i temperatury;
mozliwosé oprozrienia instalacji;

= Material: Stop odporny na odcynkowanie;

Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM;

Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring;

Pokretto: Poliamid i TPE;

Klaga ciénienia: PN 25;

Max. temperatura pracy: 120°C (chwilowo 150°C);

Nastawy i straty cisnienia na zaworze - zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Grzejnikowe zawory
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Zawory
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Szczegdt montazu
zaworu odpowietrzajgcego
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